
AGROLAB MEDIOAMBIENTE S.L.U.
C\Estany, parcela 5.'1.5., nave
64-65
43006 TARRAGONA
Tel. +34 877 99 03 89

AYfo mA DE 0utñ0

REG¡STRO ENTRADñ

2'23-E-RC-t2?1

t3/07/2023 12233

Ayto. Roa de Duero
Roa de Duero
Plaza Mayor de Santa Maria, no 24
O93OO BURGOS

Fecha

N" cliente

432293 ROA_RED
788594 Agua de consumo - Agua de red
06.06.2023
05.06.2023 10:00
Cliente*)
FUENTE EL ESPOLÓN

BOTLLE SET
Límite de

cuant¡-
Resultados RD 3/2023. lncertidum. f¡cación Método

UNE-EN

ffi

INFORME ANALITICO
Orden
No. Muestra
Fecha de recepción
Toma de muestra
Muestreador
Referencia del cliente.)

Cantidad de muestra

Organolépticos

15.06.2023

10000307727

QMP 50 06 x
UNE-EN

UNE-EN 1
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lnformación del cliente
Cloro libre ') mq/l 0,34 0 ln

Color (in situ) ') NORMAL 0 lnformación cliente
Conductividad (in situ) ') uS/cm 330 0 lnformación cliente
Olor (in situ) ') NORMAL 0 lnformación cliente
oH (in situ) ') 7,8 0 lnformación cliente
Sabor (in situ) ) NORMAL 0 lnformación cliente
Turbidez lin situ) ') UNF 0,50 0 lnformación cliente

M

Recuento de Bacterias Coliformes u) ufc/100m1 0 0 0 ISO 9308-1: 201

Recuenlo de Clostridium perfringens u) ufd100ml 0 0 0 ISO'14'189:201
Recuenlo de Enterococos intestinales u) ufc/100m1 0 0 0 UNE-EN ISO 7899-2:200'l (BU)

Recuento de Escherichia Coli u) ufc/100m1 0 0 0 ISO 9308-1: 2014

de microorganismos aerobios a 22u) ufc/ml <1 100 1 UNE EN ISO 6222: 1999(BU)

UNE-EN 1622:2007

Físico-Químicos
Amonio lNH4) mo/l <0,05 0,5 0.05 504 At 50 15

Bicarbonatos (HCO3) mq/l 270 +l- 20 o/o 6,1 Al 50 12 x
Carbonatos mq/l <6.0 6 Al5012x
Cianuros totales uq/l <10 50 10 23 Ed.

Cloro combinado mq/l 0.15 I, 2 0,05 QMP Al 50 15 x
Cloro libre mq/l <0,10 I 0,1 oMP 504 Al 50 '15 x

loro total mq/l 0,15 +l- 1O o/o 0.1 OMP 504 Al 50 15 x
Cloruro mqil 't4 250 +l- 19 % 10 QMP 504 Al 50 15 x
Conductividad a 20o C uS/cm 467 2500 +l- 10 o/o 10 UNE-EN 27888:1994

Las act¡vidades marcadas con') no están amparadas por la acred¡tación de ENAC,
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AGROLAB MEDIOAMBIENTE S.L.U.
C\Estany, parcela 5.'1.5., nave
64-65
43006 TARRAGONA
Tel. +34 877 99 03 89

INFORME ANAL¡NCO

Orden
No. Muestra

Fecha

N'cliente

432293 ROA_RED
788594 Agua de consumo - Agua de red

Límite de
cuanti-

Resultados RD 3/2023. lncertidum. ficaciÓn Método

15.06.2023

10000307727

Fluoruros mo/l 0,41 1,5 +l- 20 o/o 0,1 QMP Al 50 13 x
Nitrato (NO3) mo/l 8,6 50 +l-25% 1 QMP 504 Al 50 15 x

Nitritos (NO2) mq/l <0,02 0,5 0,02 QMP 504 Al 50 15 x
Oxidabilidad mo O2ll <0.50 5 0,5 QMP 50 09

pH 7.9 6,5 - 9,5 +i- 0,2 2 sM 4500 H B, 23 Ed.

Sulfato mo/l 77 250 +l- 15 o/o 10 QMP 504 Al 50 15 x
emperatura ensayo (pH/conductividad) OC 25,0 0 SM 45OO H+B / UNE-EN

27888

Balance lónico

Metales disueltos
Boro lB\ u) mo/l <0,050 1,5 0,05 55 14 x(TA

Saleio lCa\ u) us/l 70000 1 00000 +l- 15 o/o 200 OMP 55 14 x(TA)

Vaonesio (Mo) u) uqil 22000 30000 +l- 15% 200 QMP 14

Vtercrrrio lHo) u) uo/l <0,10 1 0,1 55 01

Sodio (Na) u) mq/l 11 200 +l- 15% 0,3 QMP 55 14 x(TAl
Aluminio lAl) u) uq/l <25 200 25 QMP 55 23 x(TA)

Antimonio lSb\ u) uoi I <0,5 10 0,5 55 T

Arsénico lAs) u) uq/l 0.53 10 +l- 16 o/o 0,5 OMP 55 23 x(TA)

larimio lCd) u) uq/l <0.10 5 0,1 QMP 55 23 x(TA

Cobre (Cu) u) mq/l 0,040 2 +l- 20 o/o 0,001 QMP 55 23 x(TA)

Cromo (Cr) u) uq/l 2,1 25 +l- 10 % 0,5 QMP 55 23 x(TA)

Hierro (Fe) u) uo/l <50 200 50 QMP 55

Manoaneso lMn) u) uq/l <1,0 50 1 OMP 55 23 x(TA)

Niouel lNi) u) uo/l <1,0 20 1 23 x(T

Plomo lPh) u) uo/l <1 ,0 5
20

1 QMP 55 23 x(TA)
+l- 20 % 1 QMP 55 23 x(TA)Selenio lSe) u) uq/l 1,4

Compuestos Volátiles (VOC)

Compuestos Volátiles Halogenados (VOCX)

QMP 504 Al 52 07-x

Al5207xde Tricloroetileno y Tetracloroetileno

Trihalometanos

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP)

QMP x
,l
x;t

07
07
07
07

AI
AI

504
504
504
504

C¿ilculo _ ,_,
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i _,iffiü,",

Qanza/a \nironn uq/l <0,0030 0.01 0,003 OMP 504 Al 52 09 x

-a/}'lflt uo/l <0,0050 0,1 0,005 QMP 504 Al 52 09-x

Benzo(s,h,i)Perileno uq/l <0,0050 0,1 0,005 QMP 504 Al 52 09 x

Benzo(k)fluoranteno uq/l <0,0050 0,1 0,005 QMP 504 Al 52 09 x

Las act¡v¡dades marcadas con') no están amparadas por la acred¡tación de ENAC'
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AGROLAB MED¡OAMBIENTE S.L.U.
C\Estany, parcela 5.1.5., nave
6465
43006 TARMGONA
Tel. +34 877 99 03 89

INFORME ANAL¡T¡CO

Orden
No. Muestra

Fecha

N" cliente

432293 ROA_RED
788594 Agua de consumo - Agua de red

Límite de
cuanti-

Resultados RD 3/2023. lncertidum. ficación Método

15.06.2023

10000307727

I n de n o fi . 2. 3-cd ) pi re no uq/l <0,0050 0,1 0,005 QMP 504 Al 52 09-x

Suma HAP uq/l <0.020 ,,, 0,1 0,02 Cálculo

Plaguicidas

Plag u icidas Organofosforados

QMP 504

P 504 Al 09x

QMP 504 Al 52 09 x

504 At 52 09

QMP 504 Al 52 09
QMP 504

At 52 09

09x
QMP Al5209x
QMP 504
DIN 38407-37 : 201 3-1 1 (BB)

DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

QMP 504 Al Tl 20-x 1

QMP AlTl20x
QMP AlTl20x

504 Al
ql4Pl81-A!1-?8-x l

QMP 504 AI TI 20

AlTl20x

AlTl20x

página 3
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QMP 504 Al 52 09 x

QMP 504 Al 52 09-x

QMP 504 Al 52 09 x

504 Al Tl 20 x

504 Al Tl 20 x

Las act¡v¡dades marGdas con') no están amparadas por la acreditación de ENAC
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AGROLAB MEDIOAMBIENTE S.L.U.
C\Estany, parcela 5.1.5., nave
64-65
43006 TARRAGONA
Tel. +34 877 99 03 89

INFORME ANALiTICO

Orden
No. Muestra

Fecha

N'cliente

432293 ROA_RED
788594 Agua de consumo - Agua de red

Límite de
cuanti-

Resultados RD 3/2023. lncertidum. ficación Método

15.06.2023

10000307727

Su/orofos ') uq/l <0,030 0.1 0,03 QMP 504 Al Tl 20-x

Tetraclorvinfos 1 uq/l <0,030 0,1 0,03 QMP 504 Al Tl 20 x

Ticloronate ') us/l <0,030 0.1 0,03 QMP

Glifosato u) mq/l <0.000010 (LDD) 0,0001 0,00003

Suma Pesticidas ') uq/l <0.25 4 0,5 U

Triazinas
QMP 504 AI TI 20 xL

504 xi
QMP AI TI x

QMP At Tl 20 x

QMP 504 Al 11,20 x

504 Al Tl 20-x
QMP AI TI

QMP 504-Al Tl 20-x 
,

QMP 504 Al Tl 20 x ¡
aMP 504-Al-f! llQ-5
QMP AlTl20x
QMP 504 Al Tl 20 x

20

3

x) El cátculo se realiza sin toner on cuanta tos rcsultados inferbres al llm¡te de cuantit¡cación'

Exolicac¡ón: El símbolo,<, o n.d. prccedente a un resultado, significa que el valor obtenido está por debaio det tímite de cuantificación'

;. . ¡tOO¡ o n.d.: por debaio del límite de detección'

Et cátcuto de ta estimacióri"E'i'iái¡iiiiiá-iáiii¡"" combinada y expald¡g^* medida indicado en et presente inrorme' se basa en

ta Gt)M (cu¡de totrre expreiiron of uncerlainty in 
^""r1ái"nt,-et'pi,'teC, 

FCC, lSO, I:PAC' TUPAP and OIML' 2008) v elNordfesf

Reooti (Handbook for catcuration of measurem"nt rnráíiiiiy ii lÁrininÁáÁt"l taboratotries (TR 537 (ed' 4) 2017)' El factor de cobe¡1ura

';;ií;;;;;;;Ñ, in Áiiái¿" p.babitidad detes% (intervato de confianza)'

u) Ensayo subcontmtado a un tabontorio de AGROLAB GROUP

Análisis reallzado por 
- orr70 E^hiñd / ammé§ee acreditado seqún otN EN ISO/IEC 17025:2018, NÚmefo de acred¡tación:

(BB)Dr'B|aSy.or.BusseN¡edeftassungdefAGRoLABLaborGmbH,Mmsstfasse6a,S22TgEching/Amme§ee.acreditadosegÚnolNENlSo
ó-pL-t¡zsg-ot-oo oll<rs

Métodos

DIN ISO 16308:2017-09; DIN 38407-36:2014-09; DIN 38407-37:2013-11

(BU) AGR.LAB rBERlcA s.L.u., Burgos, p.l. de Villaronquéjar c/ valle de Tobatina, 40, o9oo1 Burgos, acreditado segúñ uNE'EN lso/lEc 17025:2017 Núrero de acreditación:

258/1E2068 ENAC

Métodos

ISO 14189:2013; ISO 9308-1: 2014; UNE EN ISO 6222:1999; UNE-EN ISO 7899-2:2001

(fA) AGR.LAB rBERlcA s.L.u., Taragona, ct.varencia 2os,43006 Tatragona, acr6ditado se9ún uNE-EN lso/lEC 17025:2017' Número de acreditación:258/LE529 and 258/1E530

ENAC

Métodos

QMP-55-01-x; QMP-55-14-x; QMP-55 23-x

Para los parámetros anal¡zados, la muestra cumple Ias especificaciones de RD 312023

de 10 de enero, por et que se establecen los criterios técnito'san¡tar¡os de la calidad del

agua de consumo, su control y sum¡n¡stro'
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AGROLAB MEDIOAMBIENTE S.L.U.
C\Estany, parcela 5.1.5., nave
64€5
43006 TARRAGONA
Tel. +34 877 99 03 89

Fecha

N'cliente

15.06.2023

10000307727
INFORME ANAL|TICO

Orden
No. Muestra
Comentario
El analisis de olor se realiza con método corto, no fozado y 3 catadores. El origen de agua de referencia es un agua m¡neral embotellada.

Comentario
El analisis de sabor se realiza con método corto, no tozado y 3 catadores. El origen de agua de referencia es un agua mineral embotellada.

Comentario
El resultado del cloro libre ha podido verse afectado por el tiempo transcurrido entre la toma de muestra y el análisis en el laboratorio.

lnicio de anális¡s: 06.06.2023
Final de anállsls: 14.06.2023

Los resu/fados se telacionan solamente con las muestras analizadas. Cuando la toma de muestn la rcaliza el cliente, /os dafos de muestreo

han sido facilitados por él m¡smo y los resu/tados analíticos conesponden a la muestra tal y como se rccibió. H laboratorio no se hace

responsab/e de la iiformación aponada por el cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. La copia parcial o total de este

documento requiere la autoización exprcsa por pa¡te del laboratorio'

AGROLAB MEDIOAMBIENT Gonce Nguema, Tel. +341877066306

CRM (Customer Relationship Manager)

432293 ROA_RED
788594 Agua de consumo - Agua de red

f)

t

Las actividades marcadas con') no están amparadas por la acred¡tación de ENAC
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